Prinzipschema Vermarktung/ Direkteinspeisung
mit einer Gesamtleistung < 30kVA
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— Wechselrichter
< 30kVA
Integrierter
@ Koppelschalter . . .
Schutz- Potenzialausgleichsleiter
mind. 10mm2 oder
Netz- und Anschluss an Blitzschutz wenn
Anlagenschutz keine galvanische Trennung im
Wechselrichter
(trafolose Wechselrichter)
Empfanger kWh kWh
TFE Zahler Zahler EEA
Verbraucher
Kombizéhler
Bezug/
Ricklieferung
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Netzanschluss Q O 0%77777 77777J

Nullungserdleitung/
Hauptpotentialausgleich
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