
Netz- und
Anlagenschutz

Solarmodule

kWh
Zähler

Verbraucher

Empfänger

TFE

Netzanschluss

Schutz- Potentialausgleichsleiter
 mind. 10mm2 oder

Anschluss an Blitzschutz wenn
keine galvanische Trennung im

Wechselrichter
(trafolose Wechselrichter)

Nullungserdleitung/
Hauptpotentialausgleich

Bezügersicherungen

Prinzipschema Eigenverbrauch/ Überschussenergie
mit einer Gesamtleistung ≤ 30kVA

06.11.2024/Wyss

Kombizähler
Bezug/

Rücklieferung

Wechselrichter
≤ 30kVA

Integrierter
Koppelschalter

Anlagenschalter
optional je

nach Standort

Balgacherstrasse 26
9445 Rebstein
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